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1. Inleiding
In september-oktober 2020 voerde de Vlaamse onderwijsinspectie een aantal korte doorlichtingen uit in het leerplichtonderwijs. Aansluitend 
daarbij werd een onderzoek gedaan naar binnenluchtkwaliteit en ventilatie/verluchting. 

Dat onderzoek bestond uit twee delen: 

1) Een online bevraging van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW). De vragenlijst peilt naar de     
    risico-analyse, naar de maatregelen en naar de gevolgde richtlijnen. 
2) Een tweedaags schoolbezoek ter plaatse waarbij het doorlichtingsteam een aantal observaties inzake ventilatie/verluchting 
    registreert. Tijdens gesprekken met het beleidsteam van de school worden aandachtspunten inzake binnenluchtkwaliteit kort 
    besproken. 

In dit rapport vindt u de resultaten van de online bevraging en van de observaties door de onderwijsinspecteurs. 

De onderwijsinspecteurs kregen in september 2020 een vorming over binnenluchtkwaliteit. 
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2. Resultaten online bevraging binnenluchtkwaliteit

september-oktober 2020
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2.1 Rubriek Respondenten
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Rubriek Respondenten
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Aantal instellingen Aantal respondenten

Soort_onderwijs Aantal instellingen
 

Aantal respondenten

Secundair
Basis

65
88

67
98

Totaal 153 165

In september-oktober 2020 vulden de interne diensten van 88 basisscholen en 65 scholen voor secundair onderwijs de online vragenlijst 
over ventilatie en verluchting in. In deze groep zitten ook een klein aantal scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon 
secundair onderwijs. Deze steekproef bestond uit scholen die de onderwijsinspectie bezocht naar aanleiding van een korte doorlichting en 
bevat ongeveer 5% van alle basis en secundaire scholen.

In een aantal scholen vulden meerdere personen de vragenlijst over ventilatie en verluchting in. Het kan dan gaan om verantwoordelijken 
van verschillende vestigingsplaatsen of meerdere leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
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2.2 Rubriek Risicoanalyse
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Totaal

Neen 110 (66,67%)

Ja 55 (33,33%)

Rubriek Risicoanalyse

Basis

Neen 67 (68,37%)

Ja 31 (31,63%)

Beschikt de school momenteel over een risicoanalyse (RA) binnenluchtkwaliteit of ventilatie/verluchting?
Soort_onderwijs
 

Ja
 

Neen
 

Basis
Secundair

31,63%
35,82%

68,37%
64,18%

Totaal 33,33% 66,67%

Secundair

Neen 43 (64,18%)

24 (35,82%)
Ja
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Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn Het KB op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het trad in werking op 31 mei 2019. 
Deze vraag had tot doel te weten te komen hoeveel scholen, ondanks de nog niet zo lange inwerkingtreding van het KB, toch al een risicoanalyse 
opgesteld hebben. Het aantal scholen die positief antwoordden is zeer hoog tevens gelet op de corona-maatregelen die de scholen moesten 
nemen.
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Totaal

Neen 113 (68,48%)

Ja 52 (31,52%)

Rubriek Risicoanalyse

Basis

Neen 75 (76,53%)

Ja 23 (23,47%)

Werden er metingen van binnenluchtkwaliteit uitgevoerd (ter ondersteuning van de RA) naar aanleiding van de coronacrisis?
Soort_onderwijs
 

Ja
 

Neen
 

Basis
Secundair

23,47%
43,28%

76,53%
56,72%

Totaal 31,52% 68,48%

Secundair

Neen 38 (56,72%)

29 (43,28%)
Ja
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2.3 Rubriek Maatregelen
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Rubriek Maatregelen

Welke maatregelen neemt de school om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen naar aanleiding van de coronacrisis? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Soort onderwijs Basis Secundair

- naast de vier antwoordmogelijkheden, signaleren scholen nog andere ondernomen 
   maatregelen
      * pictogrammen of affiches in de lokalen om iedereen te wijzen op het belang van verluchten
      * lessen (in de mate van het mogelijke) in open lucht organiseren
- één school geeft aan dat ze lokalen buiten gebruik hebben gesteld waar verluchting niet mogelijk was
- één secundaire school vermeldt dat ze mobiele luchtzuiveringstoestellen hebben geplaatst, maar dat dit een    
   zeer dure oplossing is

Het is positief dat met betrekking tot Corona toch praktisch alle scholen hun lokalen verluchten.
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Rubriek Maatregelen

Beschikt de school over een ventilatiesysteem? (maar één antwoord mogelijk)

0

10

20

30

40

50

A
an

ta
l r

es
po

nd
en

te
n

individueel per lokaal een systeem voor de hele school een combinatie van beiden (afhankelijk van de
gebouwen)

de school heeft geen ventilatiesysteem

3

9

22

57

4
5

20

31

Soort onderwijs Basis Secundair

De meeste respondenten geven aan dat er binnen een school grote verschillen kunnen zijn tussen de gebouwen of 
tussen onderdelen van gebouwen. Meestal is er wel een ventilatiesysteem in nieuwere gebouwen. Maar in de oude 
gebouwen is er vaak geen ventilatiesysteem. 
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Totaal

Ja 79 (65,83%)

Neen 41 (34,17%)

Rubriek Maatregelen

Basis

Ja 43 (62,32%)

26 (37,68%)
Neen

Loopt de school tegen problemen of beperkingen aan met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit of ventilatie/verluchting?
Soort onderwijs
 

Ja
 

Neen
 

Basis
Secundair

62,32%
70,59%

37,68%
29,41%

Totaal 65,83% 34,17%

Secundair

Ja 36 (70,59%)

Neen 15 (29,41%)
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Rubriek Maatregelen

Indien ja, welke? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Soort onderwijs Basis Secundair

Andere problemen die vermeld worden zijn onder meer dat sommige leraren de 
richtlijnen rond ventilatie en verluchting niet volgen. Enkele respondenten melden dat 
hun schoolgebouw een beschermd monument is, wat het lastig maakt om ingrijpende 
maatregelen te nemen rond ventilatie en verluchting. Maar het meest gesignaleerde 
probleem zijn de winterse weersomstandigheden. Windvlagen en regenbuien maken 
het lastig om onderwijs te organiseren in lokalen met openstaande ramen. Het koude 
weer zorgt er ook voor dat er een evenwicht gezocht wordt tussen verluchting 
enerzijds en warmte anderzijds. Er wordt gerapporteerd dat leerlingen en leraren 
soms met dikke truien, jassen en dekentjes in de klas zitten.
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2.4 Rubriek Richtlijnen
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Rubriek Richtlijnen

Basis

1 (1,08%)

16 (17,2%)

44 (47,31%)

27 (29,03%)

5 (5,38%)

1) helemaal niet ondersteunend

2) beperkt ondersteunend

3) redelijk ondersteunend

4) sterk ondersteunend

5) ik maak nog geen gebruik van de richtlijnen

Zijn de richtlijnen van het departement Onderwijs met betrekking tot ventilatie en verluchting voldoende ondersteunend? (maar één antwoord mogelijk)

15

Secundair

1 (1,52%)

15 (22,73%)

40 (60,61%)

10 (15,15%)

1) helemaal niet ondersteunend

2) beperkt ondersteunend

3) redelijk ondersteunend

4) sterk ondersteunend

Meer dan 3/4 van de scholen vindt de richtlijnen van het departement redelijk tot sterk ondersteunend. Het beperkt aantal scholen 
dat de richtlijnen minder ondersteunend vindt, signaleert doorgaans moeilijkheden met de vertaling van de algemene richtlijnen 
naar de concrete situatie op school.
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Rubriek Richtlijnen

Heeft de school richtlijnen gevolgd van andere organisaties? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Soort onderwijs Basis Secundair

De respondenten die aangeven dat ze ook richtlijnen van andere organisaties volgen, verwijzen onder meer naar 
de richtlijnen van hun externe dienst, de richtlijnen van hun onderwijskoepel of de installateur van hun 
ventilatiesysteem. Drie scholen vermelden daarnaast dat ze deelnemen aan een project of een studie rond 
ventilatie vanuit een universiteit of vanuit een bedrijf. 
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3. Resultaten observaties binnenluchtkwaliteit

september-oktober 2020
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Tijdens het tweedaags schoolbezoek ter plaatse voerde het doorlichtingsteam meerdere klasbezoeken en observaties uit met betrekking tot 
ventilatie en verluchting. Zo werd afgetoetst of en hoe de maatregelen en richtlijnen betreffende ventilatie/verluchting (daaromtrent) uitgevoerd 
werden. De meeste scholen verluchtten regelmatig de lokalen door het openen van ramen en/of deuren. Bij het betreden van de lokalen was dan 
ook hierdoor geen muffe geur waarneembaar noch vochtschade zoals condensatie of schimmelgroei zichtbaar. Wel werd soms
vastgesteld dat de attitude voor het volgen van de richtlijnen van de school met betrekking tot ventilatie en verluchting nog niet bij elk teamlid 
voldoende aanwezig was. Lawaaihinder door het straat- of speelplaatsgebeuren of het niet deels kunnen openen van de ramen (thermisch 
comfort) waren daarvoor enkele redenen. Ook kunnen in bepaalde oude gebouwen de ramen niet meer open. Tevens
valt af en toe op dat sommige lokalen zeer klein zijn voor het aantal leerlingen waardoor de leerlingen toch zeer dicht op elkaar zitten.
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4. Besluit
Uit dit onderzoek blijkt dat de binnenluchtkwaliteit een thema is dat sterk leeft in de scholen. Eén derde van de scholen heeft reeds een 
risicoanalyse gemaakt met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit naast de risicoanalyse met betrekking tot Covid-19. 

Oude schoolgebouwen beschikken meestal niet over een ventilatiesysteem. Dit compenseren de scholen door het openen van ramen en deuren in 
de lokalen waar les gegeven wordt. De scholen worstelen, met de winterperiode in het verschiet, vooral met de vraag hoe ze het thermisch 
comfort in de klassen kunnen verzoenen met een degelijke ventilatie/verluchting. Daarbij is er best ook aandacht voor het aspect 
'energieverspilling' en ‘klimaat’ bij het gelijktijdig verwarmen en ventileren/verluchten. Heel wat scholen vrezen dat ze een extra hoge 
energiefactuur zullen krijgen. De scholen willen graag heldere richtlijnen over het bereiken van een evenwicht tussen thermisch comfort en 
luchtkwaliteit. 

Om het draagvlak te behouden en te vergroten bij leraren, leerlingen en ouders is het belangrijk om te blijven sensibiliseren en hen uit te leggen 
waarom de ramen open moeten staan, hoe ver ze open moeten staan en voor hoelang.
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